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名称事

作 成

工 自治医科大学　記念棟航空障害灯更新工事

２０２５年　　　月　　　日
Ａ３：１／２００

学校法人　自治医科大学

避雷針上部取付航空障害灯
今回既設OM-3Bを撤去し、
新設OM-7LC 100cdに交換
配線は既設CV3.5゜-3cを撤去し
EM-CE3.5゜-3cに更新する
管路は既設使用とする

屋上外壁取付航空障害灯
今回既設OM-3Bを残置とし
配線は航空障害灯制御盤で
取外しし絶縁処理表示をする

屋上外壁取付航空障害灯
今回既設OM-3Bを残置とし
配線は航空障害灯制御盤で
取外しし絶縁処理表示をする

屋上外壁取付航空障害灯
今回既設OM-3Bを残置とし
配線は航空障害灯制御盤で
取外しし絶縁処理表示をする

梁の南側に新設するまた配線は既設配管を
今回既設P.BOX取付の自動点滅器を撤去し、

利用しEM-CE3.5゜-3cに更新する

屋上外壁取付航空障害灯
今回既設OM-3Bを残置とし
配線は航空障害灯制御盤で
取外しし絶縁処理表示をする
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